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ABSTRAK 
 
Pada sebuah sistem pengkondisi udara, terutama pada jenis AC split, air kondensat biasanya langsung dibuang dan 
belum dimanfaatkan. Sedangkan proses pelepasan panas pada kondensor membutuhkan fluida dingin untuk menurunkan 
panas. Tujuan dari penelitian ini adalah untuk memanfaatkan air kondensat untuk media pendinginan awalatau pre-
cooling pada kondensor dan melihat bagaimana pengaruhnya terhadap kinerja pengkondisian udara dalam bentuk 
coefficient of performance (COP). Metode pemanfaatan air kondensat untuk precooling pada kondensor ini  adalah 
dengan mengalirkan air kondensat di sisi masuk kondensor dengan menggunakan metode distribusi air kondensat secara 
grafitasi. Dari hasil pengujian, didapatkan bahwa suhu udara masuk ke kondensor dengan menggunakan precooling 
menjadi lebih rendah rata-rata sebesar 1,30 oC bila dibandingkan dengan tanpa menggunakan precooling. Penggunaan 
precooling memberikan pengaruh terhadap peningkatan jumlah kalor yang dilepaskan kondensor dan peningkatan COP. 
Tanpa menggunakan precooling, pada pengujian 1 (suhue target 18 oC) COP adalah sebesar 4.58, namun dengan 
menggunakan precooling, COP meningkat menjadi 4.71. Pada pengujian 2 ( suhue target 20 oC) COP adalah sebesar 
4.65, namun dengan menggunakan precooling, COP meningkat menjadi 4.81. Sedangkan pada pengujian 3 ( suhue 
target 22 oC) COP adalah 4.79, namun dengan menggunakan precooling, COP meningkat menjadi 4.86.  Dari hasil 
analisis kinerja system pengkondisian udara dengan menggunakan precooling, didapatkan bahwa penggunaan air 
kondensat sebagai media precooling memberikan pengaruh positif terhadap peningkatan COP. 
 
Kata Kunci: sistem pengkondisian udara, precooling, air kondensat, COP 
 
 
 
 
1. PENDAHULUAN 
 
Keterbatasan sumber energy dan dampak negative terhadap lingkungan saat ini menjadi perhatian 
yang sangat serius dalam skala global. Penggunaan sistem pengkondisian udara hamper merata di semua 
sektor, baik dalam sebuah bangunan komersial, perkantoran, atau perumahan, yang mana berfungsi untuk 
memberikan kenyamanan kepada penggunaanya. Pada sebuah bangunan komersial, konsumsi energi paling 
tinggi adalah digunakan untuk pengoperasian system pengkondisian udara. Dampak dari peningkatan 
konsumsi energi ini secara tidak langsung akan berdampak terhadap peningkatan emisi gas buang [1]. 
Sehingga langkah-langkah untukpenghematan energy dalam semua sector sangat penting untuk dilakukan, 
termasuk dalam system pengkondisin udara.  
Pada sebuah bangunan perumahan atau sekolah-sekolah, jenis sistem pengkondisian udara yang 
digunakan sebagian besar adalah sistem AC split yang bekerja dengan sistem kompresi uap. Pada kondisi 
cuaca yang panas kinerja sistem pengkondisian udara window akan menurun dengan cepat dan konsumsi 
energi akan mengalami peningkatan[2]. Selain itu pada kondisi cuaca yang panas, penggunaan sistem 
pengkondisian udara juga akan meningkat, sehingga secara tidak langsung kebutuhan untuk pendinginan 
pada proses kondensasi juga akan meningkat. Suhu pendingin udara sangat tergantung pada suhu udara 
ambien, sehingga pada cuaca udara yang panas, suhu dan tekanan kondensor akan mengalami 
peningkatansebagai akibat dari peningkatan konsumsi energi dan peningkatan rasio tekanan pada kompresor. 
Untuk meningkatkan kinerja sebuah sistem pengkondisian udara, salah satu cara yang bisa dilakukan adalah 
dengan menurunkan suhu kondensor. Penurunan suhu kondensor akan menyebabkan penurunan rasio 
tekanan pada kompresor yang akan menghasilkan penurunan komsumsi pada system pengkondisian udara 
[3]. 
Dalam sistem pengkondisian udara terdapat dua proses perpindahan panas utama yaitu proses 
menyerap panas yang terjadi di evaporator dan proses membuang panas yang terjadi pada kondensor.  Proses 
pemindahan panas pada sistem pengkondisi udara ini tentunya membutuhkan energi yang besar dari total 
energi yang dibutuhkan pada sistem pengkondisian udara. Penghematan energi dari proses perpindahan panas 
pada kedua sistem di evaporator dan kondensor ini menjadi tantangan yang harus diselesaikan.  Pada sebuah 
sistem pengkondisi udara, terutama pada jenis AC split yang dipakai di perumahan, air kondensat biasanya 
langsung dibuang dan belum dimanfaatkan. Sedangkan proses pembuangan panas pada kondensor 
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membutuhkan fluida dingin untuk menurunkan panas. Oleh karena itu perlu dilakukan pemanfaatan air 
kondensat ini untuk proses precooling pada kondensor sehingga penghematan energi bisa didapatkan.  
Penelitian-penelitian untuk meningkatkan kinerja sebuah sistem pengkondisian udara dengan memanfaatkan 
air kondensat sudah mulai dilakukan. E. Hajidavalloo (2007), melakukan penelitian untuk meningkatkan 
kinerja sistem pengkondisian udara tie window dengan meningkatkan laju perpindahan kalor dalam 
kondensor dengan meletakkan dua cooling pad pada dua sisi sistem pengkondisian udara dan 
menyemprotkan dengan air. Dari hasil penelitian menunjukkan bahwa konsumsi udara menurun sekitar 16% 
dan coefficient of performance(COP) meningkat sebesar 55% [2].E. Hajidavalloo dan H. Eghte dari (2010) 
melakukan dengan menambahkan evaporative cooler pada sisi pendingin udara kondensor dengan tujuan 
meningkatkan kinerja dari siklus system pengkondisian udara pada suhu udara ambient mencapai 49 
o
C. Dari 
hasil pengujian didapatkan bahwa konsumsi udara menurun sekitar 20% dan COP meningkat sebesar 50% 
[3]. Xun Zhu, Jun-JunWu, et al(2015), melakukan penelitian dengan memanfaatkan air kondensat dingin 
yang digunakan untuk mendinginkan kondensor dengan menggunakan metode penyemprotan. Air kondensor 
menjadi gelembung-gelembung setelah disemprot dari sebuah nosel. Gelembung air tersebut disemprotkan 
langsung ke sirip-sirip alat penukar kalor kondensor. Hasil penelitian ini menunjukkan bahwa terjadi 
peningkatan penghematan energi dan peningkatan COP pada pengoperasian pendinginan condenser [4]. 
Shahid Ali Khan, et al. (2014) melakukan penelitian dengan melakukan pendinginan awal pada kondensor 
dengan menggunakan kondensat. Dari hasil penelitian menunjukkan bahwa penghematan kapasitas 
pendinginan mencapai 15% dan penghematan konsumsi energi mencapai 18% [5]. 
Dari beberapa literature yang telah dilakukan dapatd ilihat bahwa peralatan sederhana, efektifitas, 
penghematan energi dan keuntungan dari sisi ekonomi menjadi keuntungan dari penerapan metode ini. 
Dengan memanfaatkan air kondensat yang suhunya lebih rendah daripada suhu udara luar, maka diharapkan 
suhu udara yang masuk sebelum ke kondensor. Sehingga secara keseluruhan proses perpindahan kalor pada 
kondensor menjadi lebih cepat dan penghematan energi bisa didapatkan. Suhu udara ruang yang tidak selalu 
sama menjadi hal yang harus diperhatikan pada proses precooling ini. Sehingga penggunaan air kondensat 
sebagai media pendingin awal proses kondensasi juga perlu dilakukan.  
Peluang untuk menggunakan air kondensat sebagai pendingin awal udara yang akan masuk ke 
kondensor sangat besar, karena konsumsi air pada sistem ini adalah sangat kecil dan resiko kerusakan 
terhadap tabung-tabung kondensor juga sangat rendah karena tidak ada kontak langsung antara air dengan 
tabung dari kondensor. [3]. 
Berdasarkan latar belakang diatas, maka dalam penelitian ini akan dilakukanpemanfaatan air 
kondensat sebagai media pendinginan awal atau proses precooling suhu udara sebelum masuk ke kondensor 
pada sistem pengkondisian udara (AC) tipe split ” dengan menggunakan metode distribusi secara grafitasi. 
 
2. TUJUAN PENELITIAN 
Tujuan dari penelitian ini adalah untuk meningkatkan kinerja sistem pengkondisian udara dengan 
memanfaatkan air kondensat sebagai media precoolingudara sebelum masuk ke kondensor. 
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3. METODE PENELITIAN 
 
Langkah-langkah yang dilakukan dalam melaksanakan penelitian ini bisa ditunjukkan pada gambar 
berikut ini. 
 
 
Gambar 1. Diagram alir metode penelitian 
 
 
Pada penelitian ini, proses pendinginan awal atau precooling adalah dengan mengalirkan air kondensat 
kesisi depan kondensor secara langsung dengan metode grafitasi. Sehingga suhu udara yang akan masuk 
kekondensor diharapkan akan turun. Sistem pengkondisian udara yang digunakan dalam penelitian ini adalah 
AC tiple Split ½ PK. 
 
Skematik dari rencana pengembangan system pengkondisian udara ditunjukkan seperti pada gambar 2.  
 
 
Gambar 2. Skematik pemasangan alat precooling kondensor 
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Sedangkan skematik pengujian ditunjukkan pada gambar 3. 
 
Gambar 3. Skematik pengujian sistem ac dengan dilengkapi precooler kondensor 
 
4. HASIL DAN PEMBAHASAN 
 
Pada pengujian yang dilakukan, suhu ambient berkisar pada 31 
o
C -  32 
o
C baik saat pengujian tanpa 
menggunakan precooling atau saat menggunakan precooling.Dan suhu air kondensat adalah pada 
28
o
C.Dengan adanya precooling, suhu udara masuk kondensor menjadi berkurang seperti diperlihatkan pada 
gambar 4.1. Tanpa menggunakanprecooling, pada pengujian 1 (suhu target 18 
o
C) suhu udara masuk adalah 
30,78 
o
C, namun dengan menggunakan precooling, suhu udara masuk kondensor berkurang menjadi 29.38 
o
C. Pada pengujian 2 (suhu target 20 
o
C) suhu udara masuk adalah 31.38 
o
C, namun dengan menggunakan 
precooling, suhu udara masuk kondensor berkurang menjadi 30.04 
o
C. Sedangkan pada pengujian 3 ( suhu 
target 22 
o
C) suhu udara masuk adalah 31.70 
o
C, namun dengan menggunakan precooling, suhu udara masuk 
kondensor berkurang menjadi 30.42 
o
C. Dari gambar 3 ini terlihat bahwa dengan menggunakan precooling, 
didapatkan penurunan suhu udara masuk ke kondensor rata-rata sebesar  1.30 
o
C. 
 
 
Gambar 4. Suhu udara masuk kondensor 
 
Pengaruh penggunaan air kondensat sebagai media precooling terhadap laju pelepasan kalor 
diperlihatkan pada gambar 5. 
 
 
Gambar 5. Hubungan suhu target dan laju pelepasan kalor di kondensor 
 
Dari gambar 5 diperlihatkan bahwa dengan menggunakan precooling, kalor yang dilepaskan oleh 
kondensor lebih tinggi dibandingkan tanpa menggunakan precooling. Ini memperlihatkan bahwa penggunaan 
E-ISSN :  2622-5565 
https://doi.org/10.21009/JKEM.5.2.6 
Jurnal Konversi Energi dan Manufaktur UNJ, Edisi terbit II – Oktober 2018 
 
 
 
94 
 
kondensat memberikan pengaruh yang positif terhadap penurunan suhu awal udara yang akan masuk ke 
kondonsor. 
Pada gambar 6 memperlihatkan hubungan suhu target dengan COP pada sistem pendingin yang tanpa 
menggunakan precoolingdan menggunakan precoolingpada kondensor.  
 
 
Gambar 6. Hubungan suhu target dengan kinerja Sistem pengkondisian udara (COP) 
 
Dari gambar 6 memperlihatkan bahwa semakin tinggi suhu target, maka beban dari kompresor 
menjadi lebih rendah, sehingga COP menjadi lebih tinggi. Dengan menggunakan precooling, kalor yang 
dilepaskan lebih besar sehinggan COP dengan menggunakan precoolinglebih tinggi dibandingkan sistem 
pengkondisian udara yang tanpa menggunakan precooling.  
Tanpa menggunakan precooling, pada pengujian 1 ( suhu target 18 
o
C) COP adalah 4.58, namun 
dengan menggunakan precooling, COP meningkat menjadi 4.71. Pada pengujian 2 ( suhu target 20 
o
C) COP 
adalah 4.65, namun dengan menggunakan precooling, COP meningkat menjadi 4.81. Sedangkan pada 
pengujian 3 ( suhu target 22 
o
C) COP adalah 4.79, namun dengan menggunakan precooling, COP meningkat 
menjadi 44.86.  Dari gambar 5.3 ini terlihat bahwa dengan menggunakan precooling, didapatkan peningkatan 
COP rata-rata sebesar 0,10.  
 Dari pembahasan sebelumnya terlihat bahwa air kondensat yang biasanya terbuang bisa 
dimanfaatkan kembali sebagai pendingin awal sebelum dibuang. Dengan laju volume massa air kondensat 
sebesar 0,02 liter/menit, mampu memberikan pengaruh yang positif terhadap peningkatan kinerja dari sistem 
pengkondisian udara. 
 
5. KESIMPULAN 
Berdasarkan hasil analisa dan pembahasan pada bab sebelumnya dapat disimpulkan sebagai berikut : 
1. Pemanfaatan air kondensat sebagai media pendingin awal memberikan pengaruh yang positif terhadap 
kinerja sistem pengkondisian udara. Suhu udara masuk ke kondensor dengan menggunakan 
precoolingmenjadi lebih rendah rata-rata sebesar 1,30 
o
C bila dibandingkan dengan tanpa menggunakan 
precooling.  
2. Penggunaan precoolingmemberikan pengaruh terhadap peningkatan jumlah kalor yang dilepaskan 
kondensor bila dibandingkan tanpa menggunakan precooling.  
3. Tanpa menggunakan precooling, pada pengujian 1 ( suhu target 18 oC) COP adalah 4.58, namun dengan 
menggunakan precooling, COP meningkat menjadi 4.71. Pada pengujian 2 ( suhu target 20 
o
C) COP 
adalah 4.65, namun dengan menggunakan precooling, COP meningkat menjadi 4.81. Sedangkan pada 
pengujian 3 ( suhu target 22 
o
C) COP adalah 4.79, namun dengan menggunakan precooling, COP 
meningkat menjadi 44.86.  Secara keseluruhan dapatdilihat bahwa dengan menggunakan precooling, 
didapatkan peningkatan COP rata-rata sebesar 0,10. 
4. Desain alat distribusi air kondensat dengan menggunakan metode grafitasi telah memberikan pengaruh 
yang positif terhadap kinerja sistem pengkondisian udara dengan peningkatan COP sebesar 0,10.  
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